PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4567/3/30/2016 Cieszyn, 21.04.2016 r.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Szpital, 43-456 Ustron, ul. Szpitaina 1
wodociag publiczny: Wisla Czarne

data poboru probki wody: 13.04.2016 r.

sprawozdania z badan nr: 448 z dnia 14.04.2016 .

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznege opartego na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsiebiorcg wodociggowego w ramach kontroli wewneirznej w  zakresie
monitoringu kontrolnego.

" Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody WislaQCzﬁrne, ul. Czarne 7,
43-460 Wista, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemic jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie Jakoscz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidlbwych zmian w zakresie parametrow:
barwa, smak oraz zapach. ‘ _

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spetnia wymagania fizyko- chem1czne jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona do

spozycia.

Parametry/wskazniki nie spetniajace wymagan: brak.

Stwierdza si¢ przydatnosé wody do spoeiycia przez ludzi,

Sporzadzit: Agata Wardas
Sprawdzi; Teresa Gaweda b
i



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /133/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4563/12/2016 Cieszyn, 19.04.2016 1.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Slaskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu
ui. Zdrojowa 6, 43-450 Ustron
data poboru prébki wody: 18.04.2016 r.
. protokol pobrania probki wody nr: HK-256/16
sprawozdania z badan nr: OQL-704/BS/148-3-3/2016 z dnia 18.04.2016 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociggu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu wody, pobrana w zwiazku z
podejrzeniem zatrucia pokarmowego (badane parametry: bakterie grupy coli,
Escherichia coli, Clostridium perfringens (lacznie ze sporami), chlor wolny,
temperatura).

Badania przeprdwadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznci
w Bielsku-Bialej, liczba analizy: 663.

Oceng wody przeprowadzoné w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz.
1989). -

W badanym zakresie probka wody: 7

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do
- spozZycia, -

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do

spozycia.
Parametry/wskazniki ni¢ spetniajace wymagan: brak.

Stwierdza si¢ przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4794080-81, 4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4562/59/2016 Cieszyn, 12.04.2016 1.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Mazowsze Medi SPA Sp. z o. 0., 43-450 Ustron, ul Stroma 6
-wodocigg publiczny: Ustron Jaszowiec

data poboru prébki wody: 04.04.2016 r.

protokot pobrania probki wody nr: HK-218/16

sprawozdania z badan nr: OL-704/BS/120-3-11/2016 z dnia 07.04.2016 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociggu -
publicznego opartego na podziemnym ujgciu wody, pobrana w ramach biezacego
nadzoru sanitarnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne]
w Bielsku-Bialej, liczba analizy: 568.

" Ocene wody przeprowadzono w oparciu © rozporzqdzeme Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
(Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametrow jak: barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie probka wody:
a) spetnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do

spozycia,
b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do

spozycia.
Parametry/wskazniki nie speiniajace wymagan: brak.

Stwierdza si¢ przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.

Pf *&E’C"’f".ﬂ,

Sporzadzit: Agata Wardas
Sprawdzit: Teresa Gaweda § |



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4794080-81, 4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS—HKiS-4567/3/26/2016 Cieszyn, 04.04.2016 1.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Przedszkole nr 4, ul. Wisniowa 13, 43-450 Ustron
wodociag publiczny: Wisla Czrane

data poboru prébki wody: 07.03.2016 r.

sprawozdania z badai nr: 277 z dnia 25.03.2016 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzgca z wodociggu
publicznego opartego na powierzchniowym ujgciu  wody, pobrana przez
przedsighiorce wodociggowego w ramach kontroli wewngtrznej w  zakresie
monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wista-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez [udzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej prébce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie parametrow:
barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do

spozycia.

Parametry/wskazniki nie spetniajace wymagan: brak.

Stwierdza sie przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.

Sporzadzif: Agata Wardas
Sprawdzil: Teresa Gawegday /



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cleszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4794080-81, 4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4567/3/26/2016 Cieszyn, 04.04.2016 t.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

migjsce poboru: Szkelam Podstawowa nr 5, 43-450 Ustron, ui. Szkolna 1
wodociag publiczny: Wisla Czrane

data poboru probki wody: 07.03.2016 r.

sprawozdania z badan nr: 278 z dnia 25.03.2016 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociggu
publicznego opartego na powicrzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsigbiorce  wodociggowego w ramach kontroli wewngtrznej w  zakresie
monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakodci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 1, poz. 1989).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidfowych zmian w zakresie parametrow
barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spetnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do

spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajgce wymagan: brak.

Stwierdza sie priydatnosé wody do spoZycia przez ludzi.

Sporzadzit: Agata Wardas
Sprawdzit: Teresa Gaweda |,



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4794080-81, 4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pi
ONS-HKiS-4567/3/26/2016 Cieszyn, 04.04.2016 1.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Regionalny Le$ny Oérodek Edukacji Ekologicznej ,,Le$nik” ,
_ ul. Turystyczna 7, 43-450 Ustron

wodociag publiczny: Ustron Jaszowiec

data poboru probki wody: 07.03.2016 r.

sprawozdania z badan nr: 275 z dnia 25.03.2016 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociggu
publicznego opartego na podziemnym ujgciu wody, pobrana przez przedsiebiorce
wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czaf‘ne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jako$ci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzepnie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresic parametrow:
barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie probka wody:

‘a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spetnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona do

spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza si¢ przydatnosé wbdy do spoZycia przez ludzi.

Sporzadzil: Agata Wardasﬁ&)
Sprawdzil: Teresa Gawgda i\v




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
- ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4794080-81, 4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.p!
ONS-HKi5-4567/3/26/2016 Cieszyn, 04.04.2016 1.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec,
43-450 Ustron, ul. Lipowa 20

wodociag publiczny: Ustron Poniwiec

data poboru probki wody: 07.03.2016 r.

sprawozdania z badan nr: 276 z duia 25.03.2016 .

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsigbiorce  wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej w zakresie
monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej probee wody nie stwierdzono nieprawidtowych zmian w zakresie parametrow:
barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie prébka wody:

a) spetnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona

do spozycia,
b) spetnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do

spozycia.
Parametry/wskazniki nie spelniajgce wymagan: brak.

Stwierdza sie przydatnosé wody do spoiycia przez ludzi.

Sporzadzit: Agata Wardz;?)
Sprawdzil: Teresa Gawgd f\_]




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
] tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse_cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS8-4568/13/2016 Cieszyn, 28.04.2016 r.

Orzeczenie
dotyczace pr6bki wody:

migjsce poboru: Ustron, ul. Lecznicza 24
wodociag publiczny: Wisla Czarne

data poboru probki wody: 22.04.2016 r. -
sprawozdania z badan nr: 486 z dnia 26.04.2016 r.

rodzaj probki: prébka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsiebiorce wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej po usunieciu awarii
na sieci wodociggowej (badane parametry: bakterie grupy coli, Escherichia coli,
Clostridium perfringens (tacznie ze sporami), metnosé, barwa, zelazo, chlor wolny).

Badania przeprowadzoho w Laboratorium Badania Wody Wista Czarne ul. Czarne 7,
43-460 Wista, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemle jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocen¢ wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej probee wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie parametru
barwa.

W badanym zakresie probka wody:
a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do

spozZycia,
b) spelma wymagania fizyko- chemlczne jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do

spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza sie prrydatnosc wody do spoiycia przez ludzi.

Sporzgdzit: Agata Ward: . TER
Sprawdzil: Teresa Gawed 28 AEGA
prawdzil: Ter weda SPEC.MLI'S W ZAKRESIE HIGIENY



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /133/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4568/14/2016 ' Cieszyn, 18.05.2016 r.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Ustron, ul. Lipowska 28
wodociag publiczny: Wisla Czarne

data poboru prébki wody: 29.04.2016 r.
sprawozdania z badan nr: 520 z dnia 04.05.2016 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartege na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsigbiorcg wodociggowego w ramach kontroli wewnglrznej po usunieciu awarii
na sieci wodociggowej (badane parametry: bakterie grupy coli, Escherichia coli,
Clostridium perfringens (facznie ze sporami), metno$é, barwa, zelazo, chlor wolny).

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla Czarne ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakodci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej probee wody nie stwierdzono nieprawidtowych zmian w zakresie parametru
barwa.

W badanym zakresie probka wody:

a) spetnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do
spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do
spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajgce wymagan: brak.

Stwierdza sie przydatnosé wody do spoiycia przez ludzi.

F’ANSTWWY POWIATOWY
R SA

Sporzadzil: Agata Wardas ﬁ/
Sprawdzit: Teresa Gaweda b

TERGIR WALCA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
’ tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4568/17/2016 ' Cieszyn, 18.05.2016 .

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: LESNY ZAKATEK, 43-450 Ustron, ul. Lipowska
wodociag publiczny: Wista Czarne

data poboru probki wody: 20.05.2016 r.

sprawozdania z badat nr: 620 z dnia 23.05.2016 .

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsighiorcg wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej po usunigciu awarii
na sieci wodociggowej (badane parametry: bakterie grupy coli, Escherichia coli,
Clostridium perfringens (lacznie ze sporami), metnos¢, barwa, zelazo).

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla Czarne ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakodci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie parametru
barwa.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadaé¢ woda przeznaczona do
spozycia, ‘ ‘

b) spetnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do
spozycia.

Parametry/wskazniki nie speiniajgce wymagan: brak.

Stwierdza si¢ przydatnosé wody do spoZycia przez ludzi.

ke

Fd
Sporzadzil: Agata Wardas Arrl 3PFC.;'2'€. ;
Sprawdzit: Teresa Gawqda%-‘ AL 4G



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie |
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4562/72/2016 Cieszyn, 19.05.2016 1.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec
ul. Lipowa 20, 43-450 Ustron
wodocigg publiczny: Ustron Poniwiec
data poboru probki wody: 13.04.2016 r.
protokét pobrania probki wody nr: HK-250/16
sprawozdania z badaf nr: DL-84/KW-KB-31/2016/05 z dnia 12.05.2016 r.,
OL-704/BS/147-3-2/2016 z dnia 06.05.2016 r.

rodZaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociggu
publicznego opartego na powierzchniowym uj¢ciu wody, pobrana w ramach biezacego
nadzoru sanitarnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j
w Katowicach, liczba analizy: 464/16 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Bielsku-Bialej, liczba analizy: 658.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2015r., poz. 1989). ‘

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametrow jak: barwa, zapach oraz ogdlna liczba mikroorganizmoéw w 22+/-2°C po 72h.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do

spozycia, _

b) warunkowo spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: metno$é (1,5 NTU), azinofos etylowy
(0,31 pg/). '

Stwierdza si¢ warunkows przydatno$é wody do spozycia przez ludzi i po rozwazeniu
stopnia zagrozenia dla zdrowia okrefla si¢ dopuszczalna warto$¢ metnosci do 2,0 NTU
oraz dopuszczanly wartos¢ azinofosu etylowego do 0,35 pg/l.

Sporzadzil: Agata Wardas
Sprawdzit: Teresa Gaweda
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
) tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4567/3/46/2016 Cieszyn, 31.05.2016 r.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Stacja Uzdatniania Wody Ustron Poniwiec, ul. Akacjowa,
43-4564 Ustron

wodociag publiczny: Ustron Poniwiec

data poboru probki wody: 04.05.2016 r.

sprawozdania z badan nr: 533 z dnia 20.05.2016 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca ze stacji
uzdatniania wody dla wodociagu publicznego opartego na powierzchniowym ujgciu
wody, pobrana przez przedsighiorcg wodociggowego w ramach kontroli wewngtrznej
w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. ‘

Ocene wody przeprowadzono w oparciu © rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej prébce wody nie stwierdzono nieprawidtowych zmian w zakresie parametrow:
barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie prébka wody:

a) spetnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona do

spozycia.

Parametry/wskazniki nie speiniajace wymagan: brak.

Stwierdza sie przydatnos¢ wody do spoiycia przez ludzi.

Sporzadzit: Agata Ward
Sprawdzit: Teresa Gawgdal



