PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
] tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.p!
ONS-HKiS-4568/4/2017 Cieszyn, 10.02.2017 r.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: ul. Wantuly 47, 43-450 Ustron
wodocigg publiczny: Wisla Czarne
data poboru prébki wody: 01.02.2017 r.

- sprawozdania z badan nr: 148 z duia 03.02.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzgca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
prezedsiebiorce wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej po usunigciu awarii
na sieci wodociggowej (badane parametry: bakterie grupy coli, Escherichia coli,
Clostridium perfringens (lacznie ze sporami), metnosé, barwa, zelazo, chlor wolny).

Badania przeprowadzono w Laboratorinm Badania Wody Wisla Czarne ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez [udzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej prébce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie parametru
barwa. :

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia, ' ‘

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajgce wymagan: brak.

Stwierdza sie przydatnosé wody do spoZycia przez ludzi.

Sporzaded B Weglors m} .



