PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4794080-81, 4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4563/5/2017 Cieszyn, 14.03.2017 r.

Orzeczenie
dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy ,,Réwnica”,
ul. Sanatoryjna 5, 43-450 Ustron
(kran w kuchni, stanowisko mycia naczyn kuchennych)
data poboru prébki wody: 07.03.2017 r. .
protokdl pobrania prébki wody nr: HK-132/17
sprawozdania z badati nr: | OL-704/BS/70-3-5/2017 z dnia 09.03.2017 r.

rodzaj probki: rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca
z wodociggu publicznego opartego na powierzchniowym ujgciv wody, pobrana
w ramach nadzoru w zwiazku ze zgloszong interwencjg dot. zatrucia pokarmowego.

zakres badan:

- parametry fizyko-chemiczne: chlor wolny, temperatura;

- parametry mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, bakterie
Clostridium perfringens (Yacznie ze sporami) '

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bielsku-Bialej, liczba analizy: 318.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 20131., poz.
1989).

W badanej probee wody nie stwierdzono nicprawidtowych zmian w zakresie takich parametrow
jak: barwa oraz zapach.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spetniajgce wymagan: brak

Stwierdza sie przydatnos$é wody do spezycia przez ludzi.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiS$-4562/27/2017 Cieszyn, 09.03.2017 r.

Orzeczenie

dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Szkola Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 1, 43-450 Ustron

wodocigg publiczny: Wisla Czarne

data poboru probki wody: 15.02.2017 r.

protokét pobrania probki wody nr: HK-78/17

sprawozdania z badan nr: DL-42/KW-KB-17/2017/03 z dnia 07.03.2017 r.,
OL-704/B$/45-3-2/2017 z dniza 14.03.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu wody, pobrana w ramach biezacego
nadzoru sanitarnego w zakresie monitoringu przegladowego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach, liczba analizy: 139/17 oraz w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne) w Bielsku-Biale), liczba analizy: 209.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
20151, poz. 1989).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametrow jak: barwa, smak, zapach oraz ogdlna liczba mikroorganizméw w 22+/-2°C
po 72h. -

W badanym zakresie prébka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelmia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spehiajace wymagan: brak

PANSTV IATOWY

NS FRNY
T

s:sgmmgj W S HIGIENY
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