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ONS-HKiS-4567/3/36/2017 Cieszyn, 21.04.2017 r.

Orzeczenie

dotyczace probki wody:

miejsce poboru: Przepompownia Jelenica, 43-450 Ustron, ul. A Brody
wodociag publiczny: Wisla Czarne
data poboru probki wody: 03.04.2017r.
sprawozdanie z badan nr: SB/28609/04/2017 z dnia 10.04.2017 r.,
ID probki 096282/03/2017;
400 z dnia 12.04.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchuiowym ujeciu wody, pobrana przez
przedsigbiorce wodociggowego w ramach kontroli wewnetrznej w  zakresie
monitoringu przegladowego.

Badania przeprowadzono w SGS Polska Sp. 'z o.0. Laboratorium -Srodowiskowe
43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 52A, o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie
jako$ci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
oraz w Laboratorium Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisla,
o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych badan wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

13 HListopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczomnej do spozycia przez lud:i
(Dz. U. 2015 1., poz. 1989).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametrow, jak: barwa, smak, zapach, ogdlny wegiel organiczny (OWQ), og6lna Hezba
mikroorganizméw w 22+2°C po 72h..

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona
do spozycia, .

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadaé woda przeznaczona
do spozycia. :

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.
Stwierdza sig prrydatnosé wody do spoiycia przez ludzi.
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Sporzadzit: Elzbieta Weglorz I}.}B
Sprawdzil: Teresa Gaweda



