PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4567/3/56/2017 Cieszyn, 04.07.2017 r.

Orzeczenie
‘dotycza(ce prébki wody:

migjsce poboru: Szkola Podstawowa nr 5, ul. Szkelna 1, 43-450 Ustron
wodocigg publiczny: Wisla Czarne

data poboru prébki wody: 07.06.2017 r.

sprawozdania z badan nr: 703 z dnia 27.06.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przezmaczongj do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsiebiorce wodociggowego w ramach kontroli wewnegtrznej w  zakresie
monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badaria Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 1., poz. 1989).

W badanej prébece wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametrdw, jak: barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajace wymagan: brak.

Stwierdza sie¢ priydatnosé wody do spoZycia przez Iudzi.

TE WARGA,
SPECJALISTA W ZAKRESIE FIGIENY

Sporzadzit: Elzbicta W@gl&‘m
Sprawdzil: Teresa Gawﬁ



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /133/4797173; e-mall:psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKi$-4567/3/56/2017 Cieszyn, 04.07.2017 r.

Orzeczenie
dotyczgce probki wody:

miejsce poboru: Wodociagi Ziemi Cieszynskiej sp. z o.0.,
ul. Mysliwska 10, 43-450 Ustron

wodociag publiczny: Wisla Czarne

data poboru probki wody: 05.06.2017 r.

sprawozdania z badan nr: 686 z dnia 27.06.2017 r.

rodzaj probki: prébka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociggu
publicznego opartego na powierzchniowym ujgciu  wody, pobrana przez
przedsighiorce wodociggowego w ramach kontroli wewngtrznej w  zakresie
monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wista-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie-systemie jakosci prowadzonych
badan wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi.

Ocene wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnoia

13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej prébce wody nie stwierdzono nieprawidtowych zmian w zakresie takich
parametrow, jak: barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spelniajagce wymagan: brak.

Stwierdza si¢ przydatnosc¢ wody do spoZycia przez Iudzi.
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Sporzadzit: Efzbieta WQ&Q’Z
Sprawdzil: Teresa Gaw&;%g



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mall:psse.cieszyn@pis.gov.pl
ONS-HKiS-4567/3/56/2017 Cieszyn, 04.07.2017 r.

Orzeczenie
dotyczgce probki wody:

migjsce poboru: Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec,
ol. Lipowa 20, 43-450 Ustron

wodocigg publiczny: Ustron Poniwiec

data poboru prébki wody: 07.06.2017 r.

sprawozdania z badan nr: 702 z dnia 27.06.2017 r.

rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spozycia pochodzaca z wodociagu
publicznego opartego na powierzchniowym ujeciu  wody, pobrana przez
przedsiebiorce  wodociggowego w  ramach kowntroli wewnetrznej w  zakresie
monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody Wisla-Czarne, ul. Czarne 7,
43-460 Wisla, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemte jake$ci prowadzonych -
badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Oceng wody przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej probce wody nie stwierdzono nieprawidlowych zmian w zakresie takich
parametrow, jak: barwa, smak oraz zapach.

W badanym zakresie probka wody:

a) spelnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia,

b) spelnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona
do spozycia.

Parametry/wskazniki nie spetniajace wymagan: brak.

Stwierdza sie przydatnosé wody do spoiycia przez ludzi.

Sporzadzil: Elzbieta Wi glc{#ﬁi

Sprawdzil: Teresa Gawé%,



